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N° de contréle Q5886

Rapport d’analyse de I’eau potable

Berne, le 15 mai 2024

Réseau

Nom
Personne responsable
Commune

Réseau communal de La Ferriere
David Oppliger, conseiller municipal
La Ferriere

Remarques générales

But du contréle

Méthode d’analyse

Prélevement effectué par

Date de prélévement

Echantillon arrivé au laboratoire le
Analysé le

Veérification du respect des exigences légales posées a 'eau
potable

Des normes européennes et d’autres procédés homologués
Ivo Gerber, inspecteur technique

9 avril 2024

9 avril 2024

9 avril 2024 - 25 avril 2024

Echantillon n° 183995: La Ferriére / 12031, Réseau de distribution, Administration communal place

de la Gare 2, lavabo toilettes

Température au moment du
prélevement
Criteres d’analyse

Résultats d’analyse et appréciation

9,5°C

Herbicides

Métabolites de chlorothalonil
PFAS

Acide trifluoroacétique

En raison de la situation juridique actuellement floue en ce qui concerne les valeurs maximales
applicables pour les métabolites du chlorothalonil, les résultats correspondants ne peuvent pas étre

évalués.

L’échantillon était en régle au regard des critéres mentionnés.

Remarques

Les résultats portent uniquement sur I'échantillon analyse.
2. Un rapport d’analyse détaillé avec les résultats spécifiques peut étre établi ultérieurement contre

facturation des frais suivants :

CHF 75.00 (hors TVA) par échantillon microbiologique et CHF 260.00 (hors TVA) par échantillon
chimique de routine. Frais pour examens spéciaux sur demande. Veuillez nous indiquer par téléphone
ou par e-mail les échantillons pour lesquels vous souhaitez obtenir les résultats détailles

correspondants.

3. Le présent rapport, produit électroniquement, est valable sans signature.
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Kanton Bern N° de contréle Q5886, Rapport d'analyses du 15 mai 2024
Canton de Berne

La personne responsable du rapport: Rudolf Robbi, chef du service d'inspection de I'eau potable et
des eaux de baignade
rudolf.robbi@be.ch
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Rapport d’analyse du15.05.2024

Controle Q5886, Réseau communal de La Ferriére, 2333 La Ferriére Sl
Déscription de I’échantillon
Numeéro de I'échantillon 183995
Date de prélevement 09.04.2024
Heure du prélévement 11h00
Date d'arrivee 09.04.2024
Analysé le 09.04.2024 - 25.04.2024
Commune La Ferriere
Nom du réseau Réseau de distribution
No du lieu de prélévement 12031
Deésignation Administration communal place de la Gare 2, lavabo toilettes
Traitement de I'eau désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de I'eau 9,6°C
Critéres d’analyse Résultat Unité Exigence pour eau potable
selon OPBD
Acide trifluoroacétique (LC-MS/MS) <LOQ Mg/l
Perfluorbutansaure PFBA (LC-MS/MS) <LoQ Hgll
Perfluorbutansulfonsaure PFBS (LC-MS/MS) <L0oQ Hgll
Perfluordecansaure PFDA (LC-MS/MS) <LOQ Mg/l
Perfluordecansulfonsaure PFDS (LC-MS/MS) <LoQ Mg/l
Perfluordodecansaure PFDoDA (LC-MS/MS) <LOQ Mg/l
Perfluordodecansulfonséure PFDoDS (LC-MS/MS) | <LOQ Mg/l
Perfluorheptansaure PFHpA (LC-MS/MS) <LOQ Hgll
Perfluorheptansulfonséure PFHpS (LC-MS/MS) <LoQ Mg/l
Perfluorhexansaure PFHxA (LC-MS/MS) <LOQ Mg/l
Perfluorhexansulfonsdure PFHxS (LC-MS/MS) <LoQ g/l valeur maximale: 0,3
Perfluornonansaure PFNA (LC-MS/MS) <LOQ Mgl
Perfluornonansulfonséure PFNS (LC-MS/MS) <LoQ Mg/l
Perfluoroctanséure PFOA (LC-MS/MS) <LoQ Hg/l valeur maximale: 0,5
Perfluoroctansulfonséure PFOS (LC-MS/MS) <LoQ Mg/l valeur maximale: 0,3
Perfluorpentansaure PFPeA (LC-MS/MS) <L0oQ ugll
Perfluorpentansulfonsaure PFPeS (LC-MS/MS) <LOQ Mg/l
Perfluortridecansaure PFTrDA (LC-MS/MS) <LoQ Hgil
Perfluortridecansulfonsaure PFTDS (LC-MS/MS) | <LOQ ugll
Perfluorundecansaure PFUnDA (LC-MS/MS) <LOQ Hg/l
Perfluorundecansulfonséure PFUNDS (LC-MS/MS) | <LOQ Mg/l
Summe Trinkwasser PFAS EU (LC-MS/MS) <LoQ Hgll

Légende: OPBD = Ordonnance sur I'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles
au public

Appréciation
Les résultats d’analyse répondent aux dispositions legales.
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Régle de décision

Une valeur chimique ou physique mesurée est jugée non conforme lorsqu’elle se trouve au-dessus ou en
dessous d’un seuil (minimal ou maximal) alors méme que l'incertitude de mesure est prise en compte.
Dans le cas des méthodes d’essais microbiologiques, cette derniére est déja comprise dans les critéres
microbiologiques imposés par [a législation.

Responsable: Rudolf Robbi, chef du service d’inspection de I'eau potable et des eaux de baignade
rudolf.robbi@be.ch

Remarques: La présente feuille de résultats, produite électroniquement, est valable sans signature.
Les résultats portent uniquement sur I'échantillon analysé.
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