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N° de contréle R7627 Berne, le 3 juin 2025

Rapport d’analyse de I'eau potable

Réseau

Nom Réseau communal de La Ferriére
Personne responsable Steve Stulz, conseiller municipal
Commune La Ferriére

Remarques générales

But du contrdle Vérification du respect des exigences légales posées a I'eau
potable

Méthode d’analyse Des normes européennes et d'autres procédés homologués

Prélévement effectué par Ivo Gerber, inspecteur technique

Date de prélévement 27 mai 2025

Echantillon arrivé au laboratoire le 27 mai 2025

Analysé le 27 mai 2025 - 2 juin 2025

Echantillon n° 186833: La Ferriére / 12031, Réseau de distribution, Administration communal place
de la Gare 2, lavabo toilettes

Température au moment du 12,7 °C

prélévement

Critéres d'analyse Qualité microbiologique
Qualité physique et chimique

Analysé microbiologiquement le 27.05.2025

Résultats d’analyse et appréciation

L’échantillon était en régle au regard des critéres mentionnés.

Remarques

1. Les résultats portent uniquement sur I'échantillon analyse.

2. Unrapport d’analyse détaillé avec les résultats spécifiques peut étre établi ultérieurement contre
facturation des frais suivants :
CHF 75.00 (hors TVA) par échantillon microbiologique et CHF 260.00 (hors TVA) par échantillon
chimique de routine. Frais pour examens spéciaux sur demande. Veuillez nous indiquer par téléphone
ou par e-mail les échantillons pour lesquels vous souhaitez obtenir les résultats détaillés
correspondants.

3. Le présent rapport, produit électroniquement, est valable sans signature.
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