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N° de contréle N4289 Berne, le 11 mars 2021

Rapport d’analyse de 'eau potable

Réseau

Nom Reseau communal de La Ferriére (SEF)
Personne responsable David Oppliger, conseiller municipal
Commune La Ferriére

Remarques générales

But du contrdle Vérification du respect des exigences légales posées a 'eau
potable

Méthode d’analyse Des normes européennes et d'autres procédés homologués

Préléevement effectué par Rudolf Robbi, chef du service d’inspection de 'eau potable et
des eaux de baignade

Date de prélévement 4 mars 2021

Echantillon arrivé au laboratoire le 4 mars 2021

Analysé le 4 mars 2021 - 8 mars 2021

Echantillon n° 145672: La Ferriére / 02031, SEF, réseau de distribution, Administration communal
place de la Gare 2, lavabo toilettes

Température au moment du 6,6 °C
prélévement
Critéres d'analyse Substances minérales

Métaux lourds

Qualité microbiologique

Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le 04.03.2021

Résultats d’analyse et appréciation

’échantillon était en régle au regard des critéres mentionnés.
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